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MARCO TÉCNICO

Las cañerías de agua se desplazan de manera vertical por medio de plenos y, 
posteriormente, se trasladan por piso hacia los sanitarios. A su vez sale una cañería 
desde cada tanque hacia la cocina para que, en caso de tener un inconveniente con un 
tanque, la cafetería pueda seguir contando con el servicio por medio del 
funcionamiento del otro tanque. Éste es el único sector que necesita agua caliente, por 
lo cual se coloca un termotanque. 

TANQUE DE RESERVA TANQUE DE BOMBEO CAÑERÍA DESDE RED

VENTILACIÓN TAPA DE INSPECCIÓN
FLOTANTE

LLP

LLP

LLP

LLP
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BOMBA 
PRESURIZADORA

BOMBAS 
ELEVADORAS
ALTERNADAS

PULMÓN

LLP LLP

VR

PULMÓN

BOMBAS 
ELEVADORAS
SE ALTERNAN

BOMBA
PRESURIZADORA

MONTANTE

TANQUE DE RESERVA 
MIXTO PARA AGUA E 
INCENDIO

PLANTA N+0-

SUBSUELO 
COMPLETO

DETALLE TANQUE SUBSUELO 1

DETALLE TANQUE SUBSUELO 2

SUB 2

SUB1
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CORTE CRÍTICO

SUBSUELO

DETALLE BAÑOS



53



MARCO TÉCNICO
54Patio Feminista



55Patio Feminista

MARCO TÉCNICO



56



57





58



59



60





61



62



BIBLIOGRAFÍA
63Patio Feminista


	399cb2a36e985463c2d357f3aa495436fc8a49235f2cd32dcb62b92c4d902fa9.pdf
	399cb2a36e985463c2d357f3aa495436fc8a49235f2cd32dcb62b92c4d902fa9.pdf
	399cb2a36e985463c2d357f3aa495436fc8a49235f2cd32dcb62b92c4d902fa9.pdf
	399cb2a36e985463c2d357f3aa495436fc8a49235f2cd32dcb62b92c4d902fa9.pdf

